Konsult L.H. rapport, del 2
· Konsulten drar slutsatsen att väderstyrningen fungerar som den ska enbart av skälet att – enligt konsultens sätt att räkna – luftflödet minskat med 20-25 %. Men sanningen är att i de maximalt 13 mätvärden som går att jämföra varierar luftflödet, mellan tidigare mätning och konsultens mätning, med allt från en ÖKNING på 4 % till en minskning på 32 %.
· Konsulten jämför mätvärden med förmodligen olika förutsättningar, som olika mätverktyg, utetemperatur, lufttryck och vindhastighet.

· Konsultens förklaring till avvikelser i sina mätvärden är bl.a. öppna fönster. Men jag kan inte se att dessa mätvärden skiljer sig mer än de andra mätvärdena.
· Konsulten påstår att ALLA fönster var öppna i tre lägenheter. Märkligt. Men konsulten nämner inget om att termostater inte fungerar. Lägenhetsinnehavarna kanske måste öppna fönster för att kunna styra sin temperatur? 
· Konsulten informerar inget om de ”besiktningsanmärkningar” som han nämner. Ej heller om de ”smärre brister i entreprenadarbetena”. Dessa vill vi veta vilka de är!
· Konsulten skriver att entreprenören ej kan lastas för att vissa inglasade balkonger är tätade med silikon. Nej, självklart, men varför vågar han inte anmärka på de fel konsulterna gjort som skulle utrett bl.a. dylika saker innan anbud togs in?
· Konsulten har inte undersökt termostater (eller vred i de fall termostaterna ersatts med vred) tilluftsdonens placering och effekt, tilluft, drag, ekvivalent temperatur, ventilkåpor och radiatorernas placering. 

· Konsulten drar återigen slutsatsen att allt är jättebra och ingen har gjort det minsta fel. 
